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BBepeHue

HTRS230(30) npencTaBnAeT coboii LMGPOBOA MPOBOAHOI  HeMporpamMMMpyeMblii  KOMHATHBIi
TepMOperynaTop, NpeAHasHaueHHblii AnA ynpasneHna otonnexnem / oxnaxzaexuem. Tepmoperynatop
MeeT BO3MOXHOCTb TMOHUKATb YCTAHOBMEHHYl Temnepatypy uepe3 LEHTp KOMMyTauuu nocne
nonyyeHua curiana NSB ot mporpammupyemoro Tepmoperynstopa. bnarogapa BCTpoeHHbIM anroputmam
OH 06eCneunBaeT HaunyyLLyk TOYHOCTb KOHTPONA TeMNepaTypbl, YeM TPaAMLMOHHbIE MeXaHUyeckue
TepMoperynaTopbl. Tepmoperynatop oTnnyaeTca beclymHoil pabotoil.

3asaBneHue 0 COOTBETCTBUM

Mpoayk cootBetcTByer : 2014/30 / EU, 2014/35 / EU, 2011/65 / EU.

Moapo6Hee UHhopmaLma FoCTynHa Ha caitte www.saluslegal.com

Pin !
= lIpumMeyaHune:
3T0T JOKYMEHT npefcTaBnseT coboil kpaTkoe pyKOBOACTBO MO YCTAaHOBKE W IKCMNyaTaLuu MPOAYyKTa U
OMUCbIBALT €ro 0CHOBHbIE XapaKkTepucTukm. loApobHas MHGOPMALWA CORePXUTCA B NOTHOM PYKOBOACTBE,
KoTOpOe AOCTYNHO Ha caiite www.salus-controls.eu VHdopmauma no 6esonacHoctu: Wcnonb3yiite 8
COOTBETCTBUY C HALWOHANbHBIMU NpaBunamin u Hopmamiu EC. MpesHa3HaueHo AnA UCMONbOBAHMA BHYTPU

nomeLeHus. V36eratb nonagaHus Bogbl. 3yunre PYKOBOACTBO N0 3KCNAyaTaLnmn nepes MOHTaxom.

@ |Jvadas
Virstinkinis kambarinis reguliatorius, skirtas valdyti plokstuminj Sildyma/ausinima, pasizymintis didele
Silumine inercija. Jis prijungiamas prie laidinio valdymo bloko. Reguliatorius neturi grafiky karimo
funkdijos - naudodamas laidinj bloka sumazina nustatytaja temperatira, gaves NSB signala i savaitinio
reguliatoriaus. Dél integruoty algoritmy jis sidlo daug geresnj temperatiros reguliavimo tiksluma nei
tradiciniai mechaniniai termostatai. Reguliatorius pasizymi tyliu darbu.

Produkto atitiktis
Produktas atitinka Sias ES direktyvas: 2014/30/ES, 2014/35/ES, 2011/65/ES.
Visa informacija galite rasti interneto svetainéje www.saluslegal.com

@ Démesio!

Sis dokumentas yra trumpa montavimo ir naudojimo instrukcija, kurioje pateikiamos svarbiausios produkto
savybés ir funkcijos. Vis délto, norint uztikrinti tinkamg produkto montavima ir naudojima, batina laikytis
pilno teksto instrukcijos, kuri paskelbta adresu: www.salus-controls.eu

A

w |evads
Paldies par diennakts regulatora HTRS230(30) iegadi. Pateicoties tam, kontrole par Jusu apkures
sistému ir vienkarsa un preciza. Kontrolieris HTRS230(30) ir viegli apkalpojams, izmantojot LCD paneli ar
apgaismojumu un skarienjutigam pogam. Tas nodrosina Tpasu vadibas értibu visiem apsildes pielietojumu
veidiem. lerice var darboties divos rezimos: apsildes vai dzesésanas rezima.
Izstradajuma atbhilstiba
Izstradajums atbilst $adam direktivam: Direktiva 2014/30/ES, Direktiva 2014/35/ES, Direktiva 2011/65/ES.
Pilntga informacija ir pieejama timekla vietné www.saluslegal.com

@ Piezime!

Saja dokumenta sniegta produkta uzstadisanas un lietoSanas isa pamaciba, ka ari noraditas ta galvenas
ipadibas un funkdjas. Stkaka informacija ir pieejama pilna rokasgramata, kas pieejama vietné www.
salus-controls.eu (vai http://salus-smarthome.lv/) un tas jaizmanto produkta (atbilstosai) montazai un
ekspluatacijai.

& Tytvustus

Ettevdtte Salus Controls seade HTRS230V(30) on pinnale (vdi krohvialusesse karpi) paigaldatav
mitteprogrammeeritav juhtmega digitaalne toatermostaat, mis on ette nahtud suuje
soojusinertsiga pinna kiitte/jahutuse requleerimiseks. Seade iihendatakse kontrolleriga.
Termostaadil ei ole graafikute koostamise funktsiooni: see langetab seadistatud temperatuuri
kontrolleri kaudu, kui on saanud nddalapdeva jargi programmeeritavalt termostaadilt NSB
signaali. Tanu sisseehitatud algoritmidele vdimaldab see temperatuuri requleerida tavaparastest
mehaanilistest termostaatidest palju tapsemalt. Termostaat todtab vaikselt. Juhtimisseade
tootab vaikselt.

Toote vastavus

Toode vastah jargmistele EL-i direktiividele: 2014/30/EL, 2014/35/EL, 2011/65/EL.

Kogu teave on kattesaadav veebilehelt www.saluslegal.eu

E Tahelepanu!

See dokument on seadme paigaldamise ja kasutamise liihijuhend, mis kdsitleb seadme
pohifunktsioone. Uksikasjalikuma teabe leiate tdispikast juhendist, mis on kéttesaadav
aadressilt www.salus-controls.eu. Seadme digesti paigaldamiseks ja kasutamiseks tuleb ldhtuda
tdispikast juhendist.product.

KomnnekT nocraBku @ Pakuotés turinys

< Komplekta ietilpst & Ppakendi sisu

RUS: lepepHad navenb RUS: 3aaHas naHenb RUS: PykoBoacTo
Tepmoperynatopa TepMoperynaTopa nosb30Barens
LT: Priekinis reguliatoriaus korpusas LT: Galinis reguliatoriaus korpusas LT: Naudojimo
LV: Priekszja regulatora dala LV: Aizmuguréja requlatora dala instrukcija
EST: Termostaadi korpuse esikiilg EST: Termostaadi korpuse tagakiilg L\lmtltﬁfl?(sc;fam

RUS: KpenexHble BUHTbI EST: Kasutusjuhend

LT: Montavimo varztai
LV: Skrives
EST: Kinnituskruvid

PekomeHaaumuu no
yCTaHOBKe

Tinkamos reguliatoriaus
vietos pasirinkimas

Pareiza regulatora
novietojuma izvéle

Termostaadi ige
paigalduskoht

P O © ¢

RUS: Moaxopsiuee mecto and YCTAHOBKM TEPMOPErynATOpa - Ha BblcoTe 0KoNo 1,5 M 0T nona, Baanu ot
WCTOYHWUKOB Tenna unu xonofa. Kpome TOr0, He JI0MKeH ObiTb YCTaHOBNEH 3a 3aHaBeCKamun Unu Apyrumu
NpenATCTBUAMMI, UNKN B MeCTax C BbICOKOI BMIAXHOCTbIO. TEpMOpEI'yJ'IﬂTOp He [0MXeH noasepratbca
BO3/3€/CTBUI0 CONHEYHDIX nyuel?l. He yCTaHaBﬂMBaﬁTE TEPMOPETYNATOP Ha BHELLHIOK CTEHY.

LT: Tam, kad reguliatorius veikty teisingai, jis turi buti sumontuotas tinkamoje vietoje. Pageidautina
mazdaug 150 cm vir$ grindy lygio, atokiau nuo Silumos ar Salcio Saltiniy. Be to, reguliatorius neturéty
bati montuojamas uz uzuolaidy ar kity Kliaciy ar vietose, kuriose yra didelé drégmé, nes tai neleis tiksliai
iSmatuoti kambario temperatros. Reguliatorius turi biti apsaugotas nuo saulés spinduliy poveikio.
Nejrenkite reguliatoriaus ant iSorinés sienos.

LV: Vislabaka pozicija termostata montazai ir aptuveni 1,5 m augstuma no gridas limena, talak no apkures
vai dzesésanas avotiem. Termostatu nevar paklaut saules gaismas ietekmei vai ekstremaliem apstakliem,
pieméram, caurvéjam.

EST: Ideaalne koht termostaadi paigaldamiseks on umbes 1,5 meetrit pdrandast ning eemal kiitte-
ja jahutusallikatest. Arge paigaldage termostaati kardinate ega muude takistuste taha ega kdrge
ohuniiskusega kohtadesse, sest see takistab ruumi temperatuuri tapset mddtmist. Termostaat ei tohi olla
otsese paikesevalguse kées. Arge paigaldage termostaati valisseinale.

@ NsBinput
(0 Thermostat -N' HOAK’IIO"IEHME
@ Prijungimo schema
A pinclan 2
= Pieslégdanas shéma
&  Uhenduse kirjeldus
] ]
- SL
Thermostat (0 Wiring centre
L
N N

E RUS BHumanue: Tepmoperynatop COBMeCTUM (O CreAyloLMMi MOAENAMM LEHTPOB
kommyTaumm Salus: KLO6 230 B, KLOBNSB 230 B, KLO4NSB 230 B. Take Bo3moxHa paboTa
TePMOINEKTPUYECKUM npwsonom Hanpamyto.

E LT: Pastaba: Reguliatorius %ali bti prijungtas prie Siy ,Salus” bloko modeliy: KLO6 230V,
KLOBNSB 230V, KLO4NSB 230V arba tiesiogiai prie pavaros.

A
A

A

S Pieslégsanas shéma

< Regulatora uzstadisana

LV: Piezime! Regulatoru var pieslégt vadibas blokam KL06, KLOSNSB vai KLOANSB vai tiesi

servomotoram.

EST: Markus: termostaat iihildub Saluse jargmiste kontrollerimudelitega: KL06 230V, KLOBNSB

230V, KLO4NSB 230V voi otse ajamiga.
Ha3HaueHue knemm

Simboliy aiSkinimas
Siimbolite tahendused

Terminal | Description

RUS: VcTounnk nutakus (230 B nepemeHHoro Toka)
LN LT: Maitinimo srové (230V AC)
! LV: Barosana (230V AC)

EST: Toiteallikas (230 V AC)
RUS: HouHoe cHuxeHve TemnepaTypbl

ONs LT: Naktinis temperatiiros mazinimas (230V AC jéjimas)
LV: Nakts temperatiiras samazinasana (230V AC)
EST: Temperatuuri 6ine langetamine (230V véljund)
RUS: Bbixop (230 B nepemeHHoro Toka)
LT: I3vesties signalas 230V AC

=l LV: leejas signals 230V AC
EST: 230V AC véljundsignaal 230V AC
RUS: MepeknioyatoLias nepembluka Mexzy 0TONAEHUEM U OXNaX AeH1eM

© LT: Sildymo ir ausinimo perjungimo kontaktas (230V AC jéjimas)

LV: Kontakts, kas parslédz starp apsildi un dzesésanu
EST: Kiitte ja jahutuse vahetamine kaiviti liigutamisega (230 V AC sisend)

LT: Pastaba: Produktuose naudojami pasirinktinai Sie Zyméjimai:

LV: Piezime: |zstradajumos tiek izmantoti talak noraditie markejumi:

EST: Markus: jargmisi nimetusi kasutatakse toodete puhul samas téhenduses:
= =5

®©= Ns

MonTax
Paigaldamine

@ Reguliatoriaus montavimas

RUS: Y6eauTecs, uTo TepmoperynaTtop

He nogkniueH K cetm 230 B
nepemMeHHOro ToKa. 3aTem OTAenuTe

nepeHo0

yactb  Kopnyaa,  Kak

MOKa3aHo BblLLe.

LT: Jsitikinkite, kad requliatorius néra
prijungtas prie 230V AC maitinimo
Saltinio. Po to atsuktuvu atidarykite
priekinj  dangtj, kaip parodyta

skravgriezi, ka paradits ieprieks sniegtaja attéla.

kruvikeerajaga, nagu on ndidatud eespool.

paveikslélyje Zemiau.

LV: Atverot parliecinieties, ka ierice nav pieslégta elektrotiklam 230V AC. Atveriet korpusu, izmantojot

EST: Veenduge, et termostaat ei ole 230 V vahelduvvooluga iihendatud. Seejérel avage korpuse esikiilg

RUS: Moakntouute Tepmoperynatop. Cm. Pazaen «oakntouenuer.
YcTaHoBUTE TepMOPEryNATOP, B COOTBETCBYY C PeKOMEHAALMAMM.
LT: Prijunkite reguliatoriy pagal schema, pateikta skyriuje
,Prijungimo schema”. Po to jrenkite reguliatoriy, naudodami tam
skirtas varzty skyles.

LV: Pievienojiet kontrolieri saskana ar shému ,Elektroinstalacijas
shéma”. Tad piestipriniet regulatoru,
paredzétas vietas.

EST: Uhendage termostaat. Lugege jaotist, Uhenduse kirjeldus".

Paigaldage termostaat selleks ettendhtud kruviaukudega.

izmantojot  skrivem

RUS: TomecTute nepefHiol0 uacTb Kopnmyca Ha  MecTo.
Tepmoperynatop rotos K pabote. Wcnonb3yitte KHomkn ana
YCTaHOBKY 33/iaHHOI TeMnepaTypbl.

LT: Uzdékite reguliatoriaus prieking dalj ant jo galinés dalies.
Reguliatorius yra paruostas dirbti. Naudodamiesi mygtukais galite
nustatyti norima temperatra.

LV: Pievienojiet kontroliera priekSpusi pie konstroliera aizmuguréjas
puses. Kontrolieris ir gatavs darbam. Jis varat izmantot pogas, lai
uzstaditu iestatito temperatru.

EST: Liikake termostaati korpuse tagakiiljel. Termostaat on

konfigureeritud tooks. Seadke sihttemperatuur véi nupuga.

0 ,
F MHcake bYHKLMiA

< Pogu funkdijas

@ Mygtuky funkcijos
& Nuppude funktsioonid

~ RUS: YBenuuenue / nnn ymeHbLLeHie 3a1aHHOT0 3HaYeHNA TeMnepaTypbl
LT: Nustatytosios temperatiros ar vertés didinimas / mazinimas
v LV: Uzdotas temperatras vai vértibas paaugstinasana/samazinasana

EST: Sihttemperatuuri vdi sihtvéddrtuse tdstmine v6i langetamine

< RUS: BbiGop pexuma

LT: Darbo rezimo pasirinkimas, verciy perjungimas
N LV: Darbibas rezima izvéle, pareja starp vértibam
EST: Reziimi valik

RUS: KopoTkoe Haxatue Ans noaTBEPKAEHIA BbIOOpa
HaxaTb 1 yaepxuBaTb - BX0A / BbIXOA U3 MeHI0

LT: Trumpas paspaudimas - pasirinkimo patvirtinimas
Palaikymas - meniu atidarymas / uzdarymas

LV: Isa nospiesana — izvéles apstiprinasana Nospiestas
pogas turéSana — ieeja izvélné/izeja no izvélnes

EST: Valiku kinnitamiseks vajutage liihidalt.

Meniiiisse sisenemiseks / meniiiist véljumiseks vajutage ja hoidke all.

Ekrano piktogramy aprasymas
LCD-ekraani ikoonid
1. Kiittereziim

Onucanme 3Ha40B Ha JKpaHe
S lkonu displeja apraksts

2. JahutusreZiim
Q Q Q ? 3. () Aktiivne todreziim
4. Temperatuuri mugavusreZiim
0'_. ?K 5. Temperatuuri dkoreZiim
o_ o ,- — 6. Automaatreziim
7. Kiilmumiskaitsereziim

8. Temperatuuriiihik

9. Praegune / seadistatud
temperatuur

10. Kasitsireziim / temp. kdsijuhtimine

ééé

ann
o0 o 0

1. Apsilde 1. Sildymas

2. Dzese3ana 2. Ausinimas

3. () Aktivais darbibas rezims 3. () Aktyvus darbo rezimas
4. Komforto rezimas

5. Ekonominis rezimas

6. Automatinis rezimas

1. Pexum oTonneue

2. Pexum oxnaxzenme

3. (CJ AKTHBHbIT pexum paboTbl
4. KomdopTHblil TemnepatypHblit pexum 4. Komforta rezims

5. JKOHOMUYHbIiA TeMNepaTypHbiil pexim 5. Ekonomiskais rezims
6. ABTOMATUYECKIN pexnm 6. Automatiskais rezims
7.Pexum 3awyuTbl 0T 3amMep3aHus 7. PretsasalSanas rezims 7. Priesuzsaliminis rezimas

8. EauHuua nsmepenna temneparypbl 8. Temperatiras mérvieniba 8. Temperatros vienetas

9. TekyLuas / ycTaHoBneHHaA 9. Aktuala/uzdota temperatira 9. Dabartiné / nustatytoji temperatiira

Temnepatypa 10.Manualais rezims/ 10. Rankinis reZimas / temperatros
10. PyuHoit pexum / Temn. temperatiras parrakstidana perraymas
lepeonpeaenutb
. Rankinis rezimas - temperatiiros
Pyunoit pexxum nustatymai
a Manualaisrezims- KasitsireZiim -
W temperatiras iestatijumi sihttemperatuurid

RUS: [loctynHbi 3 ypoBHA Temnepatypbl. B pyuHoM pexume ToNbKO OAMH TeMnepaTypHblii ypoBeHb
TOAAEPXKUBALTCA B TeUeHNe BCero AHA. 3HaU0K B PamMKe yKa3biBaeT, KaKoil PeXMM akTUBEH B JaHHbIil
MOMEHT. [InA KaXA0ro ypoBHA MOXHO YCTaHOBUTb Pa3Hyto TemnepaTypy.

LT: Rankiniu reZimu yra 3 temperatiros lygiai. Rankiniu rezimu 24 valandas per parg palaikomas tik
vienas temperatiros Iygis. Rémelyje esanti piktograma () nurodo, kuris rezimas 3iuo metu yra aktyvus.
Kiekvienam i$ lygiy galima nustatyti skirtinga temperatira.

LV: Ir pieejami tris temperatiras [imeni. Manualaja reZima visu diennakti tiek istenots tikai viens
temperatiras limenis. lkona ramiti [:]norada, kads rezims paslaik ir aktivs. Katram limenim var iestatit
atskirigu temperatiru.

EST: Saadaval on 3 temperatuuritaset. Kasitsireziimis hoitakse kogu pdeva jooksul ainult iihte
temperatuuritaset. Raamitud ikoon (] néitab, milline reziim on hetkel aktiivne. Iga taseme jaoks saab
seadistada erineva temperatuuri.

RUS: KomdopTHbIit TemnepatypHblil pexum — LT: Komforto rezimas
LV: Komforta rezims EST: Temperatuuri mugavusreziim

LT: Ekonominis rezimas
EST: Temperatuuri 6koreziim

RUS: 3KoHOMHbII1 TeMnepaTypHblil pexum
LV: Ekonomiskais rezims

- RUS: Pexum 3awutbl o1 3amep3aHua. 06bIYHO WCMONb3yeTcA B MEPUOL AAMTENBHOrO
OTCYTCTBUA WM B NIPA3AHUYHbIE J1HU (BOCTYNeH TONbKO B pexume 0TONNEHMe).
- LT: Apsaugos nuo uz3alimo rezimas. Paprastai naudojamas ilgesnio nebuvimo arba atostogy
metu (galima tik SILDYMO rezimu)

- LV: FPretsasalSanas rezims. Parasti tas tiek izmantots ilgakas prombatnes vai brivdienu laika
(pieejams tikai APSILDES rezima).

- EST: Kiilmumiskaitsereziim Kasutatakse tavaliselt pikemal eemaloleku perioodil vdi puhkuse
ajal (saadaval ainult KUTTEREZIIMIS).

) RUS: Haxmure nitobyto KHOMKY, 4T06bI NOACBETKA 3KPAHA
BKIIOYMNACh, 3aTeM CllefyiiTe MHCTPYKLMAM HitKe:

LT: Paspauskite bet kurj mygtuka, kad apSviestuméte

ekrang, tada atlikite Siuos Zingsnius:

P LV: Nospiediet jebkuru pogu, lai apgaismotu ekranu, péc
tam rikojieties atbilstosi talak aprakstitajiem soliem:

1 EST: Liilitage sisse ekraani valgustus, vajutades suvalist
nuppu. Seejarel jdrgige alltoodud samme:

RUS: Bbi6epuTe TemnepaTypHbIil peXum UConb3ya KHOMKN
<.

LT: Pasirinkite temperatiros rezima mygtukais < arba >.

LV: Izvélieties temperatiras rezimu, izmantojot pogas < vai .

EST: Valige temperatuurireziim, vajutades < vdi > nuppu.

@ Temperaturos nustatymas
&a Sihttemperatuur

RUS: Haxmute niobyl KHonky, uTobbl MOACBETKA 3KpaHa BKAKUMAACb, 3aTeM Cnepyiite
VHCTPYKLMAM HIDKe:

LT: Paspauskite bet kurj mygtuka, kad ap3viestuméte ekrang, tada atlikite Siuos Zingsnius:

LV: Nospiediet jebkuru pogu, lai apgaismotu ekranu, péc tam rikojieties atbilstodi talak
aprakstitajiem soliem:

EST: Liilitage sisse ekraani valgustus, vajutades suvalist nuppu. Seejarel jargige alltoodud samme:

YcraHoBKa Temnepatypbl
Temperaturas iestatisana

20

RUS: YcTaHoBKa Temnepatypbl
B BbIOpPaHHOM pexume paboTbl.
LT: Nustatytoji pasirinkto
< > ¥ v~ < A \/l VN A darbo rezimo temperatira.
RUS: Tekywias Temneparypa. LV: Temperatira, kas iestatita izvélétaja darbibas rezima.

LT: Dabartiné temperatira. EST: Sihttemperatuur valitud todreZiimis.
LV: Aktuala temperatiira.
EST: Praegune temperatuur.

RUS: YcTaHoBuTe TemnepaTypy CnoNb3ya KHOMKM
AWM.
LT: Nustatykite temperatlra mygtukais A arba /.
LV: lestatiet temperatiru, A vai /.
EST: Seadistage temperatuur, vajutades A vdi \/ nuppu.




N B\
| Pextum otonneHune/ & e 3 2 . . Apsildes/dzesésanas rezima 0 Blokésana nav aktiva
. (9 A el " ?
RUS: Noaraepaue BbiGop KHOMKoii < . & N , , /* oXNaxjaeHue . Slldymo/ausm|mo rezimas Py I'Iapa.meprl ycraflosu.wma : Se'rwso parametrai . d19 | automatiskas izmainas funkcijas e 0
LT: Nustatyma patvirtinkite mygtuléu . . ,— _' e Apsildes/dzesésanas rezims -— Kiitte-/jahutusreziim = Servisa parametri Paigaldusparameetrid blokésana 1 Blokasana ir aktiva
LV: Apstipriniet izveli ar pogu /. Regulatoram pieslégto Cipari no 11idz 5 nozimé servomotory
Afa L i . ° RUS: Pyunoe usmeHeHue: 3Hauenna 3HaueHuA no| d20 g piesieg 0-5 parino 1 idz>| L 0
EST: Valiku kinnitamiseks vajutage y /" nuppu. < X % N A PesKiMbI 0603HaUeHb! CUMBONaMH (.) ﬁ OyHKumA napameTpoB Onucanne yMonuaHmio servomotoru skaits kas pieslégti tiesi regulatoram, skaitu.
HasmuTe U ynepxuBaiiTe KHOMKY </ , uToBbi BOITA B MeHI0, 3aTeM UCONb3yiiTe KHOMKY > 4ToGbl BbiGpaTh 0 0 PWM (LIMM) -
Pexum ABTO - (I)yHKI.Il/IiI NSB . Automatiskais rezims - NSB funkcija HaCTPOIKy U3MeHeHuA pexiiMa oTonnerus / oxnaxaerus. oATeepAuTe M3MeHeHua KHOMKO/ </ . Tenepb ucnonb3yiite 0 anropuTMy Funktsioon Pa"r"ameetrl Kirjeldus Vaikevaar-
PSR £ - KHOMKIA \ WA N 4TOGbl YCTAHOBUTb PEXVIM OTOMAIEHHS N oxnaskeHns. ToATBepANTE KHOMKOIA </ . d01 | Ynpasneve oonnemem 1 icrepesic: 0,5° C (0,25 °) 0 vaartused tused
@ Automatinis rezimas & Automaatreiim - NSB funktsioon A ( C): itmi iirgi
w _NSB funkdija STOMATIMECHOE USMEHEHNE KIICMM D) 2 Tucrepesnc: 1,0°C (+0,5°0) 0 PWM algoritmi jargi
PeXum OTOMNEHMA / OXNaXAeHUs MOXeT ObiTb W3MeHeH aBTOMaTMyecku ucnonbys knemmy (O Ha . n - - N
RUS: O NSB (HouHoe noHmxeHue Temnepatypbl) - 310 QYHKUMS KOTOPas MO3BOAAET aBTOMATUYECKH TepmoperynaTope. Ecnn Ha knemmy (O nogao nutame 230 B nepemeHoro Toka - TepMoperynaTop aBToMaTnyecku O S— 01-3.0°C Ecnm TepmoperynsaTop nokasbisaet d01 | Kiitte reguleerimine 1 Hilsterees: 0,5 °C (0,25 °C) 0
MOHMXKATb YCTaHOBNEHHyIo TemnepaTypy Ha Tepmoperynatope HTRS230(30), no curkany ¢ nporpammupyemoro NEPeXoANT B PEXUM OXnaxaeHua. ECin Bbl XoTUTe UCNoNb30BaTb 3Ty QYHKLMIO, BaM HEOOXOAVMO U3MEHUTb do2 Terel[r)le :T o P 0t 3 (°C | HesepHylo Temnepatypy, To ee MoxHo 0,0°C 2 Hiisterees: 1,0 °C (+0,5 °C)
Tepmoperynatopa HTRP230(50) (B KomnnekT He BXOAMT). VI3MuHeHWe TemnepaTypbl MPOUCXOAUT MeXAy 3HaueHue napametpa d18 Ha «1». panyp Ro+3, 0TKOppeKTUpoBaThb Ha +3,0° C.
KomdopTHOiA &3 1 (&) 3K0HOMHOA. BROKUPOBKA OXNaMACHHUA: ] ! 05°C (£ 0.25°) 02 Kuvgtud tAenAlperatuuri alatgs -3,0°C | Kui termostaat na'itgb valet temperatuuri, 0.0
Y1o6bl BbIGpaTb pexm AUTO, BbiGepute cumson. Bmecte ¢ cumsorniom (A) Tepmoperynatop 6yieT nokasbigath Ecnu napametp Tepmoperynatopa D19 yctaHoBneH Ha «1», TO peXum OXNaxaeHus ANA OTAENbHOA KOMHATbI d05 | Ynpasnenmie oxaaxaeHven ncrepesnc: 0,5°C(x0, X korrigeerimine kuni+3,0°C | saab seda korrigeerida 3,0 °C. A
Tekywwmii pexum: (& umn (&), 6nokupyetca. Ecm dyHKUMA oxnax aeHa 3a610KMPOBaHa, 3TO He 0TOBpaXaeTCs Ha Aucnnee. 2 Tuerepesuc: 1,0°C (£ 0,5°C) 1 Hiisterees: 0,5 °C (0,25 °C)
LT: NSB funkcija O (Night Set Back) leidzia automatiSkai sumazinti temperatiir, nustatyta HTRS230(30) LT: Rankinis keitimas: 0 0 do5 | Jahutuse reguleerimine ~ 2
dieniniuose reguliatoriuose, naudojant HTRP230(50) programuojama reguliatoriy, prijungta prie centrinio bloko Refimai zymimi simboliais (.) i:t d07 | 3aupma knanasa TRIOHEHO 1 2 Hiisterees: 1,0 °C (0,5 °C)
(arbg k|tq |sor|n1‘la|'krod1).Temgera}ura kelagmaltarp‘komfortablllos ir ekonominés . ) Paspauskite it palaikykite mygtuka <, kad atidarytuméte nustatymy meniu, po to mygtuku > pasirinkite $ildymo/ 1 Brtoueno o 0 Valjas
Norédami aktyvinti automatinj rezimg, pasirinkite piktograma (A) . Ekrane kartu su piktograma taip pat ausinimo nustatyma, patvirtinkite rezimo pakeitima mygtuku < . Dabar mygtukais \arba .~ nustatykite 3ildymo arba TeMNEDaTVDa 321 TE! OT 3aMED3aH do7 | Ventiili kaitse 1
rodomas aktyvus temperatiiros rezimas: (% arba(&). G i - o 3HaueHve TeMnepaTypb! parypa sau P 1 Sees
ausinimo rezima ir patvirtinkite pakeitima mygtuku /. dos patyp 5,0-17,0°C | noanepmBaercs, ecm pexima 5.0
LV: NSB (Night Set Back)  funkija lauj automtiski samazinat uzdoto temperatiiru uz diennakts regulatoriem L " . 3aWWUTHI OT 3aMep3aHs s P ’ P ' Kiilmumiskaitse Kiilmumiskaitse temperatuuri silitatakse
HTRS230(30) vai HTR230(20), izmantojot programméjamu requlatoru HTRP230(50), kas savienots ar centralo Automatinis pakeitimas (per CO kontakta): OTMYCK aKTMBEH. dog | 5,0-17,0°C | Tomumiskaltsetemp o 5,0°C
- [linpeel X PP ! y - Sildymo / ausinimo rezimas gali bati keiciamas automatiskai naudojant reguliatoriaus CO kontakta. Jei prie CO sihtvddrtus C nditeks sisselilitatud puhkusereZiimi korral. ’
vadibas bloku (vai citu arg Ik Y 9 ) 9 9. Jel pl
jo pulksteni). Temperatiiras izmaina notiek starp komforta temperatiiru un . . . U e D " . - MakcumanbHas Temnepatypa, KoTopyto
ekonomisko temperatiru () kontakto prijungta 230V jtampos srové - requliatorius automatiskai persijungia j ausinimo rezima. Jei naudojate Sig d12 | Mpenensi yctaBku oTonneHus 5,0-35,0°C MOXHO YCTaHOBUTb 471 omnheuvm 35,0°C Kiitmise sihtviirtuste Maksimaalne temperatuur, mida saab
Lai aktivizétu automatisko rezimu, izvélieties ikonu (A) Kopa ar ikonu requlators norada displeja aktivo funkija, nustatykite d18 parametro verte | “1". di2 piirid 50-350°C kiitmiseks seadistada 35.0%C
temperatiras rezimu: (o9 vai (&). Ausinimo blokavimas: d13 | Npeaensl ycrasku oxnaxzenus | 5,0-40,0°C MuHumanbHas Temnepatypa, Kotopyio 5,0 Jahutuse sihtvairt Minimaalne t i ida saab
EST: O NSB (night setback) funktsioon vimaldab kontrolleriga iihendatud HTRP230(50) programmeeritava Nustate D19 reguliatoriaus funkcijas j,,1*, blokuojame vieno kambario ausinima. Kai ausinimo funkdija blokuojama, MOXHO yCTAHOBATD ANIA OXMIAX ACHIA di3 aiiril:i use sintvaartuse 5,0-40,0°C 'a;lr::tmarar:s':l}(ses?a%??al:ign mida saa 5,0°C
peatermostaadi kaudu sihttemperatuuri HTRS230(30) alamtermostaadis automaatselt langetada (voi muu vélise ekranas nerodomas né vienas pranesimas. MuHumanbHas Temneparypa, 0 PyuHoe ynpaBneHme KHonkamm P ;
kellaga). Temperatuurimuutus toimub mugavusreziimi () ja koreziimi (&) vahel. LV: Manuala izmaina: @ ﬁ d18 | KoTopy!o MOXHO YCTaHOBHTH 0 Kiitte-/jahutusreziimi 0 Kasitsi nuppudega
AutomaatreZiimi_aktiveerimiseks valige (A) ikoon. Termostaadi ekraanil kuvatakse (A) ikooni ja aktiivset $is rezims tiek signalizéts ar simboliem . 1A OXNaxfeHua 1 AgTomatudecku o knemme (O dis valik 1 Automaatselt CO klemmiga 0
Nospiediet un turiet nospiestu pogu </, lai ieietu iestatijumu izvélné. Péc tam ar pogu > izvélieties iestatjlumu apsilde/ 9
LT: Pasirinkite automatinj dzeseSana, apstipriniet vélmi izmainit rezimu ar pogu </ . . Tad iestatiet apsildes vai dzes&Sanas reimu, izmantojot pogas d1o | OYHKUUA GnokupoBKU 0 Pexwm oxniax aens paspewen 0 N 0 Jahutus lubatud
C A % < % rezima mygtukais < arba . \Vai A\, un apstipriniet izmainu ar pogu </ OXnaxzeHna 1 PexuIM oXTlaxeHs 3anpeLuen d19 | Jahutuse blokeerimine ] Jahatus keelatud 0
- O - O LV: Izvélieties automatisko Automatiska izmaina (ar CO kontaktu): 1205
_” | . _“ ] _L refimu, izmantojot pogas <vai >. Apsildes/dzeséSanas rezims var tikt izmainits automatiski, izmantojot CO kontaktu regulatora. Ja (0 kontaktam ir Bbi6op KonuuecTBa Ludpoi or 1 g0 5 - 370 Konu4ecTBo Ajamite koormuse
. B [ N '.B RUS: Boiepire pexcam AUTO pieslégts spriequms 230 V — requlators automatiski parslédzas dzesésanas rezima. Ja $i funkija tiek izmantota, d20 NOAKIOYEHHbIX PUBOA0B 0-5 2;';?<’;T0“J§::;:'ﬁ r:;;:zgzmzmpy 0 20 | Valikerinevate o5 Numbrid 1 kuni 5 tahistavad termostaadiga 0
MCNOMb3yA KHoMKM < iestatiet parametra d18 vértibu uz“1". : temperatuur'idg iihendatud ajamite arvu.
< D> vyon < vovon EST: Val)i’ge automaatreziim, Dzesésanas blokésana: pa—— kompenseerimiseks
vajutades < voi > nuppu. lestatot regulatora funkciju D19 uz “1", tiek blokéta dzesésana atseviskai telpai lidz bridim, kad ierice sanem Funkcija Verte Aprasymas vertéy 6 ]
sildisanas komandu. Dzesgsanas funkcijas blokesanas laika displeja neparadas neviens zinojums. POCK 3aBOACKUM @ Gamykliniy nustatymy atstatymas
RUS: BHumaHwue: ins npaBunbHoii pabotbl dyHKumn NSB Tpebyetca cooTBeTCTBYloLLeE NOAKAIOYEHMe. RUS: Kisitsi vahetamine: 0 Pagal PWM algoritma HaCTpOMKaM =
LT: Iqutaba: Tam, kgd NSB funkgija veikty teisingai, laidai turi bati tinkamai prijungti. Prijungimo schemos reiiir'netéhistavad (.) ﬁsﬂmbalid. 4ol Temperataros valdymo ; Histereze: 05°C (£ 0.25°0) 0 - Sakotnejo |estat|jumu - Tehaseseadete taastamine
pate|k.|am_osankstesn|ame‘;‘)uslapyjt_e. L . L o . Sisenege meniiilsse, vajutades ja hoides </, nuppu all; seejarel valige kiitte-/jahutusreziimi vahetamise seadistus, metodas — — - - atjaunosana
L:I ;Imme'kﬂ?ﬁ funkcijas darbibai ir nepiecieSama atbilstosa kabelu savienosana. Pieslégsanas shémas vajutades > nuppu. Muudatuste kinnitamiseks vajutage <. nuppu. Niiiid seadistage kiitte- vdi jahutusreziim ~v6i A~ 2 Histerezé: 1,0°C (+0,5°C) RUS: ECTH Bl S0NYCTIIM OLLGKY, XOTHTE HaMEHHT) lapameTDl TEpMOPEryAATONa WM BEDHYTHCA K 32BOACKHM
LA ) ° : ,
atrodas ieprieksgja lapa. ) . ) ) ; B . ,nupuga. Valiku kinnitamiseks vajutage </ nuppu. Rodomos temperatiros nuo-3,0°C | Jei requliatorius rodo neteisinga temper- . HaCTpoIiKaM, BLINOHUTE CleAylolwme AeilCTBHA.
EST: Markus: NSB funktsiooni kasutamiseks on vajalik vastav juhtmeiihendus. Uhenduse kirjelduse leiate Automaatselt vahetamine (CO klemmiga): do2 A o o I - o 0,0°C R X X o o . - L
Imiselt lehekiiljelt. " ; miga): - ) A . koregavimas iki+3,0°C_ | atirg, ja galima koreguoti+3,0° LT: Jei padarote klaida, norite pakeisti reguliatoriaus parametrus arba atkurti gamyklinius nustatymus, atlikite toliau
eelmiselt lehekiiljelt. Termostaadis oleva CO klemmiga saab kiitte-/jahutusreZiimi muuta automaatselt. Kui CO klemmiga on iihendatud 1 Histereze: 05°C (£ 0.25°C) nurodytus veiksmus
. o X o COn I G isterezé: 0,5°C (0, .
KOPPEKI.WITI oroﬁpamaemou Temperaturos |nd|kacuos ﬁ?umg :101|;e;.!al::?nseleutlrlltsgatﬁ(rur?eoks;[aif automaatelt jahutusteziimile. Kui soovite seda funktsiooni kasutada, peate dos Aml:a-stlgér:soswtemos valdymo " - c 2 LV: Ja esat pielavis(-usi) kludu, vélaties izmainit regulatora parametrus vai atgriezties pie ta sakotnéjiem
- . AN 2 isterezé: 1,0°C (£ 0,5° iestatijumiem, rikoiieti ilstodi tala Ttaii i
L 4 Ie#s"egawpbl dyHKuua - kalibravimas - ,offset” funkcua Jahutuse blokeerimine: — ( ) IeSt?tU um|em, r|kf)]|et|es atbllsto-s el aprakstiajiem S oliem. - I
(1] . kui termostaadi D19 parameeter on seadistatud vairtusele ,1 on ihe ruumi jahutus blokeeritud. Kui 4 Yo ki 0 [Sjungtas EST. 'Km olete }e'mud vea, soovite muuta termostaadi parameetreid voi taastada tehaseseadistusi, siis toimige
a Temperatiras radijuma Kuvatava temperatuuri jahutusfunktsioon on blokeeritud, ei kuvata iihtegi teadet. 07| Voztuvy apsaugos funkcija 1 Jjungta ! allkirjeldatud visil
¥ kalibrésana- funkdija “offset” kalibreerimine —,nihke” funktsioon A . N
Pexum ycTaHoBILMKA . rengeéjo rezimas Apsaugos nuo uzsalimo o Apsaugos nuo uzsalimo temperatra o - RUS: BHumaHue: 310 AeiiCTBYE HABCeraa yAANMT BCe TeKyLMe HACTPOTK.
RUS: Tepmoperynatop no3Bonder KoppekTupoBaTb oTobpaxaemyio Temnepatypy Ha =+ 3,0 ° C. Cnepyiite Py adits: 3o - dog temperatira 50-17,0°C alaikoma pvz. kai veikia atostoqy rezimas 5,0°C .
VHCTPYKLWAM HItKe: ' & Uzstaditaja rezims PaigaldusreZiim P P pvz. 9 EA LT: Pastaba: Sis veiksmas visam laikui iStrins dabartinius nustatymus.
) N, . _ oF Tai 1 e Sildymo temperatiros o Maksimali Sildymo temperatira, kuri o L e R, L,
LT: Reguliatorius I?IdZI.a . koreguotirodoma temperattira i3°.0 ¢ Tai galima pad'aryt!'su_m_ budu: - U RUS: HaxmuTe nio6yko KHOKy, 4T0GbI BKAIOUUTb NOZICBETKY, 3aTeM CeyiiTe UHCTPYKLMAM HIKe: di2 apribojimas 50-350% galima nustatyti 350 ﬂ LV: Piezime! 5i darbiba noved pie lidzSinéjo iestatfjumu neatgriezeniskas izdzesanas.
LV: Regulators |auj korigét noradito temperatiru par +3,0 °C. To var izdarit atbilstosi talak aprakstitajiem soliem: @ . o o .
EST: Termostaat véimaldab korrigeerida seadistatud temperatuuri +3,0 °C vérra. Selleks toimige jargmiselt: U LT: Paspauskite bet kurj mygtuka, kad ap3viestuméte ekrana, tada atlikite Siuos Zingsnius: d13 Auiigimo temperatros 50-40,0°C Milnima“ ausinimo temperatira, kurig 50 I\ EST: Méirkus: see toiming kustutab piisivalt koik praegused seadistused
Lo . ) ; _ I T - apribojimas ! ! alima nustatyti !
D RUS: Haxmure niobyio KHOMKY, 4ToBbl BKMIoUMTL MOACBETKY, 3aTeM CrieflyiiTe UHCTPYKLIAM HItKe: ] LV: Nospiediet jebkuru pogu, lai apgaismotu ekranu, péc tam rikojieties atbilstosi talak aprakstitajiem = . — ! - U RUS: Haxmute nto6yto KHOMKY, 4T06bl BKAOUATL NOACBETKY, 3aTeM CelyiTe UHCTPYKLMAM HItKe:
LT: Paspauskite bet kurj mygtuka, kad apsviestuméte ekrang, tada atlikite iuos Zingsnius: ~ sofiem: 418 Sildymo/ausinimo rezimo 0 Rankinis, naudojant mygtukus 0 > 1P Kite bet kuri myatuka, kad anéviestuméte ekrana. tada atlkite Giuos sinasnius:
LV: Nospiediet jebkuru pogu, lai apgaismotu ekranu, péc tam rikojieties atbilstosi talak aprakstitajiem soliem: ' EST: Liilitage sisse ekraani valgustus, vajutades suvalist nuppu. Seejarel jérgige alltoodud samme: keitimas 1 Automatiskai, naudojant C0 kontakta | LI Faspauskite bet kurj mygtukq, kad apsviestumete ekrang, tada atlikite Siuos zingsnius:
EST: Liilitage sisse ekraani valgustus, vajutades suvalist nuppu. Seejarel jargige alltoodud samme: — " } LV: Nospiediet jebkuru pogu, lai apgaismotu ekranu, péc tam rikojieties atbilstosi talak aprakstitajiem
< A =% Automatinio Sildymo/ 0 Uiraktas neaktyvus soliem:
¢ * b I -' ' °{_' '—“—' '-' ‘ ' d19 3‘21:;?,[':50 keitimo funkjos 1 Usraktas aktyvus 0 U EST: Lillitage sisse ekraani valgustus, vajutades suvalist nuppu. Seejarel jargige alltoodud samme:
— °or - -’ n o ., n
—' ' r - ‘ “— l'— _ ’. ' ,_' [N ' ' ] 420 Prie reguliatoriaus prijungty 0-5 Skaiciai 1-5 reiskia prie reguliatoriaus 0
'_ ,.U ' " VN ¢ N < NV pavary skaicius prijungty pavary skaiciy. ¢ A ¥
-— o (— J—, -—,
<o A &b ) ) il FU FY
i artil Vertiba péc [N ml -t -
Funkdija Veértiba | Apraksts P ' ' [N} , , ' [} ' ]
nokluséjuma — U —
RUS: Haxmue KHonky NS RUS: NoaTepauTe Ha(TpOMKy RUS: YcTaHoBuTe 3HaueHune RUS: OaHoBpemeHHO HaxmuTe RUS: Boibepute kop 49 ucnonb3ys  RUS: MoaTeepanTe KHONKoi . d > ¥ v oA < > ¥ v oA < > ¥ov oA
4T06b! BOWTU B MEHI0. «offset» KHoOMKoii <. KOppeKwu1 Temneparypbi ¢ W yAEPXKUBaIiTe KHOMKI KHOMOKN \/arba A LT: Nustatyma patwrtlnklte 0 Péc PWM algoritma
LT: P Kite ir palaikykit : TIOMOLLBIO KHOMOK \/ WM A ir. LT: Pasirinkite 49 koda rodyklemis Temperatiiras kontroles ko () 2O o
m)lgtukgspxa/us Ik:(;ragladglry);ulr:ete T Myg;?ftgtmrﬁ(acti};mnkne LT: Nustatykite temperatiiros LT: Vienu metu 3 sekundes \arba /3 . ' mygtuku <7 401 | etode ! Histeréze: ,5°C (+025°C) 0
" korekdijos verte mygtuku palaikykite paspaude mygtukus . . LV: Apstipriniet izvéli ar pogu N2 SEPIPON o RUS: OaHoBpemeHHO HaxmuTe RUS: Bbibepute kop P47 ¢ RUS: ﬂomsepnme KHOMKOW
nustatymy meniu. : LV: Izmantojiet kodu 49 ar 2 Histeraze: 1,0°C (+ 0,5°C) "
LV:Nospiediet un paturiet nospiestu L: AL)SIIPI‘InIet"IeEJU funkdja vaha N <irn. bultinam \vai A. EST: Valiku kinnit k t : ’ W YREpXUBAIITE KHOMKM MIOMOLLbIO KHOMOK V.
: i;aogu {’/p Jaiieietu P ~ "offset arp“ogu LV: Nlestatiet temperatiras LV: Vienlaicigi nospiediet un EST: Vali ’e 49 kood, vaiutades all u\m/nlmz:mls]e s vajutage o2 Noraditas n0-3,0°C | Jaregulators norada nepareizu temper- 0.0° U\ BTeveHme 3 cekyHp. VUM LT: Nustatyma patvirtinkite
i estatijumlll inlng EST: Kl"”"adgewwe seadistus, korekcijas vértibu ar pogu 3 sekundes pa<turiet nospiestas : vgvéi /\n;lp pJu PP temperatiras korekcija lidz+3,0°C | atiiru, to var korigét par =:3,0 °C. ' LT: Vienu metu 3 sekundes LT: Pasirinkite 47 koda mygtuku </,
: vajutades \/” nuppu. v vai A A - — smi .
EST: Sisenege meniliisse, vajutades ja EST: Seadistage temperatuuri Goam At s&anas sista 1 Histeréze: 0,5°C ( 0,25°C) palaikykite paspaude mygtukus rodyklémis \ arba LV: Apstipriniet izveli ar
ge temp EST: Vajutage ja hoidke < ja ~ DzeseSanas sistémas <irn i NS
hoides all 3, nuppu. Kalibreerimise vaartus, vajutades ; ' 05 | | ntroles metode 1 0e o 2 ' ' Lv: zmantojiet kodu 47 ar pogu
Vil A nuppu nuppu korraga 3 sekundit all. 2 Histeréze: 1,0°C (+0,5°C) LV: Vienlaicigi nospledlet un3 bultindm ~ vai A. EST: Valiku kinnitamiseks
’ . sekundes paturiet nospiestas L ’ - o
RUS: Koppekuua TemnepaTypbl MOXeT 6biTb B /AUano3oHe ot - -3.0°C J RUS: Bbl nepewn B MeHI0 yCTaHOBLUMKA. d07 | Varstu aizsardzibas funkeija 0 lzslegts 1 pogas < un A EST: VaIIge} 9 kood, vajutades vajutage /" nuppu.
110 +3.0°C. ToATBEpAWTe 3HaYeHMe KHONKO/H X/ . BblﬁepVITE napar;erp, KOTOPbIif Bbl XOTUTE U3MEHNTb, € NOMOLLbIO 1 leslégts EST: Vajutage ja hoidke < ja~ /YOI A nuppu.
LT: Temperatiira galima koreguoti nuo -3,0°C iki +3,0°C. Patvirtinkite kHonok < w2 1, ucnonb3yA KHoKy <. UsmenuTe 3havenve R ) . nuppu korraga 3 sekundit all.
P r?ogrimos korek%ijos verte mygtuku /. Mapamerpa, a 3arem MOTBEPAMTE ero C NOMoUbi0 X Aizsardzibas pret 5,0. | Azsardzibas pret sasalSanu temperatira
dos . _ o tiek uzturéta, pieméram, brivdienu 5,0°C . o
LV: Temperatiiru var korigét diapazona no 3,0 °Clidz +3,0 °C. Apstipriniet LT: Dabar esate jrengéjo meniu. sasalSanu temperatira 17.0°C | | egima darbibas laika. RUS: Haswmurre kionky ",
< > vy vélamas korekcijas vértibu ar pogu </ . Pasirinkite parametra, kurj norite pakeisti mygtukais < arba » ir jeikite mygtuku\/ Po to mygtukais ~/ ir A - - — - uro6bi cGpocTb TepmoperynaTop.
EST: Temperatuuri on vdimalik kalibreerida vahemikus ~3,0 °C kuni +3,0 nustatykite parametro vertg ir patwrtmklte jamygtuku /. d12 AFLS'I,d es I_ebmperaturas 355 %;( Maks'Til_i apsildes temperatira, ko 35,0°C LT: Paspauskite mygtukg <~/ ,
°C. Kinnitage valitud vaértus, vajutades \/ nuppu. LV: Tagad Jis esat uzstaditaja izvélne. robezvertiba variestat kad atstatytumeéte reguliatoriy.
Izvélieties parametru, kuru vélaties izmainit, izmantojot pogas < vai > un iegjiet ar pogu \/ Péc tam iestatiet DzeséSanas 50- Minimala dzeséSanas temperatiira, ko LV: Nospiedi %
), ° : Nospiediet pogu~",
A mgarfgw&uue KoppeKumio TemnepaTypbl MOXHO TakXe YCTaHOBWTb B NapameTpax YCTaHOBLUMKA noteikta parametra vértibu, izmantojot pogas ~ un A~ apstipriniet to ar pogu <. d13 temperatiras robezvértiba 400°C | variestatit 5,0°C ¢ N ol atiestatty regulatory
LT: Pastaba: Temperatiiros indikacijos kalibracija taip pat galite nustatyti naudodami serviso parametra d02. EST: Niiiid olete paigaldusmeniiils. ) o . ala 3 EST: Lihtestage termostaat,
LV: Piezime! Temperatiiras radijuma kalibréjumu var iestatit, ari izmantojot servisa parametru d02. Valige parameeter, mida soovite muuta, vajutades < véi > nuppu, ning kinnitage valik </ nupuga. Maérake dig | Apsildes/dzeséSanas rezima 0 Manuala arpogam 0 vajutades g/ nuppy.
EST: Méirkus: temperatuuri saab kalibreerida ka paigaldusparameetrite (parameeter d02) alt. parameetri vairtus, vajutades \ ja .~ nuppu, ning kinnitage valik </ nupuga. izmaina 1 Automatiska ar (O kontaktu




